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第 1 章 序 論 
 
1.1. 背景 
本研究で対象とする加圧水型原子炉(PWR : Pressurized Water Reactor)の原子炉
冷却系統(RCS : Reactor Coolant System)と工学的安全設備を模式化したもの[1]を
図 1.1 に示す．PWR の系統は放射性物質を含む 1 次系と，含まない 2 次系に分
けられる．通常運転中は，核分裂反応により原子炉圧力容器(RV : Reactor Vessel)
内の炉心で発生した熱を吸収した高温水（冷却材）が，高温側配管(ホットレグ)
を通って，蒸気発生器(SG : Steam Generator)にて 2 次系に熱を伝達し，1 次冷却
材ポンプ(RCP : Reactor Coolant Pump)，低温側配管(コールドレグ)を通って炉心


































































































による小破断冷却材喪失事故(SBLOCA : Small-Break Loss-Of-Coolant Accident)を
















ル(PIRT : Phenomena Identification and Ranking Table)を作成して重要事象を抽出し
た．さらに，過渡・事故解析コード RELAP5/MOD3 を用いて実機感度解析を行
い，重要事象が燃料被覆管最高温度(PCT : Peak Cladding Temperature)に及ぼす影
響を評価した．その結果，逆 U 字管上昇側の下端に対する CCFL 相関式の不確





































研究である．沸騰二相流系の流動様式の変化を図 1.4 に示す． 
  
 













についてはそれぞれ表 1.1，表 1.2 に示す．流動様式は，管路の寸法や形状，壁
面の状態などにより全く異なることもある． 
 







































の状態から気相流量を増加させると，図 1.5 (c), (d)のように液相の供給位置の下
方では液相は落下し対向流となり，一方，上方では液相が気相と並行流となる．
さらに気相流量を増加させると，図 1.5 (e)のようにすべての液相が上方へ逆流












図 1.5 鉛直管におけるフラッディング[10] 
Increasing gas rate Decreasing gas rate






































  )G,Lk( =        (1.1) 
 
ここで，J は断面平均体積流束，ρは密度，g は重力加速度，D は管直径である．





2/12/1  (1.2) 
 
ここで m, C は流体の種類および流路形状などに依存する実験定数である．Wallis
はシャープエッジのフランジを有する管では C = 0.725，一方，端の影響が最小
限である時は C = 0.88 ~ 1 としている．式(1.2)は簡易な式であるが，種々の流路
条件における CCFL 挙動を良好に評価できるため，さまざまな条件において使
用されている． 

































=  (1.4) 
 










ρρ  (1.5) 
 














1.3.1. 逆 U 字管 CCFL に関する大型実験の概要 
本項では既存の研究における CCFL に関する大型実験の概要について述べる．
Liu [17]は，PWR を縮小模擬したシステムの実験結果から逆 U 字管におけるフ
10 
 
ラッディング開始点 (onset of flooding) を表 1.3 のように整理した．表 1.3 に示
されるように，IIST (Institute of Nuclear Energy Research Integral System Test)にお
けるフラッディング発生時の JG*1/2 (= 0.30 ~ 0.43) は他と比較して小さいことが
分かる．この理由として，Liu は，実験圧力が低いこと，および，他の実験では
実機逆 U 字管と同等の直径 19.6 mm の逆 U 字管を用いているのに対し，直径








表 1.3 逆 U 字管を用いた実験におけるフラッディングデータ[17] 
実験装置 圧力 [MPa] JG*1/2 
BETHSY [18] 6.8 0.77 ~ 0.88 
LSTF [19] 6.5 0.63 ~ 0.75 
Semiscale [20] 6.9 0.40 ~ 0.56 
IIST [17] 0.2 0.30 ~ 0.43 
 
このため，Yonomoto ら[21]は，Large Scale Test Facility (ROSA /LSTF)を用いて
準定常状態でフラッディング開始点 (onset of flooding)を測定しているが，圧力 P 






U 字管下端部における CCFL 相関式とその不確かさを導出することは困難であ
り，鉛直管および逆 U 字管を用いた CCFL 実験データも重要となる．既存の研
究における鉛直管を用いた CCFL 実験研究については 1.3.3 項に述べる． 
 
1.3.2. 既存の研究で使用された CCFL 相関式の概要 
本項では既存の研究における解析コードで使用された CCFL 相関式の概要に

















=  (k = G or L)     (1.8) 
 





=        (1.10) 
 
D は CCFL 相関式を適用する領域の水力等価直径である．β，C，m は CCFL
相関式の適用対象位置ごとにユーザが設定する．無次元断面平均体積流束 H は，
β = 0 で Wallis パラメータになり，β = 1 で Kutateladze パラメータになる．ホッ
トレグに対しては Wallis パラメータ（β = 0）で CCFL 特性を整理でき[23]，加圧
器サージ管の上端に対しては Kutateladze パラメータ（β = 1）で CCFL 特性を整
理できる[24]ことが明らかにされている．しかしながら，逆 U 字管の下端に対し
ては系統的な研究は公表されていない． 
これまでの過渡・事故解析で使用された CCFL 相関式を表 1.4 に示す．いず
れも Wallis 型の相関式が使用されており，勾配 m = 1.0 としている．これは，




表 1.4 CCFL 相関式（Wallis 型） 
著者 m C 備考 
Kukita ら[25] 1.0 0.88 著者の推奨 
Yonomoto ら[21]: RELAP5/MOD3 1.0 0.79, 0.82 実験の再現解析
Sloan and Hassan [26]: RELAP5/MOD3 1.0 0.725 LSTF 解析 
Asaka ら[27]: RELAP5/MOD3 1.0 0.75 LSTF 解析 
Takeda ら[28]: RELAP5 1.0 0.75 LSTF 解析 
山田ら[8]: RELAP5/MOD3 1.0 0.5, 0.75, 0.9 実機感度解析 
 
Yonomoto ら[21]は，ROSA-IV 計画において ROSA /LSTF を用いてリフラック
ス凝縮実験を行い，リフラックス凝縮挙動について研究を行った．彼らは 2 次
系圧力を試験パラメータとして，P = 1，3，7MPa という 3 つの条件で実験を行
い，7MPa では C = 0.79 ~ 0.85 (JG*1/2 = 0.51 ~ 0.81)，3MPa では C = 0.75 ~ 0.81，
1MPa では C = 0.70 ~ 0.76 を示した．上述したように，この実験では P = 1, 3, 7 




C = 0.79 または 0.82, m = 1.0    (1.11) 
 
この ROSA-IV 計画とは，Three Mile Island (TMI) 事故を契機とし，SBLOCA の
研究の重要性が認識され，PWR の SBLOCA 時ならびに運転中の異常な過渡変化
時の原子炉内の熱水力学的挙動を明らかにするため，開始された．ROSA/LSTF
の概要図を図 1.6 に示す．ROSA/LSTF は，熱出力 3423MW の 4 ループ PWR の
1/48 の体積スケールの試験装置であり，鉛直方向の高さは実炉と同スケールで，
実機と同様の高温高圧での運転が可能である．LSTF は，141 本の実物大の逆 U






図 1.6  ROSA/LSTF の概要図[29]  
 
Asaka ら[27]は，PWR における高圧注入系(High Pressure Injection system :HPI)
の注水失敗を伴う SBLOCA 時の SG2 次側の減圧について，ROSA-VI/LSTF お
よび RELAP5/MOD3 解析に基づき研究を行った．彼らは Yonomoto ら[21]を参照
し，RELAP5/MOD3 解析における SG 内の逆 U 字管に適用する CCFL モデルに
ついて，以下を仮定している． 
 
C = 0.75, m = 1.0    (1.12) 
 
Takeda ら[28]は，OECD/NEA ROSA-II 計画において，LSTF を用いて PWR の
ホットレグとコールドレグの中破断 LOCA を模擬した実験を行い，その再現解
析には RELAP5 を用いた．Takeda らは再現解析において，Yonomoto ら[21]の実
験を参照して，以下を推奨している． 
 
C = 0.75, m = 1.0    (1.13) 
 
























C = 0.88, m = 1.0    (1.14) 
 
Sloan and Hassan [26]は，RELAP5/MOD2 と RELAP5/MOD3 による SBLOCA の
解析および実験結果に対する評価を行い，重要現象の予測能力について比較を
行った．その中で，彼らは SG 入口プレナムと逆 U 字管とのジャンクション（逆
U 字管下端）に対して次式を適用している． 
 
C = 0.725, m = 1.0    (1.15) 
 
また，山田ら[8]，および，Kinoshita ら[30]は，SBLOCA 時における HPI 不作
動を想定し，統計的安全評価手法の適用を目的とした研究を行った．彼らは重要
現象の評価パラメータである燃料被覆管最高温度  (PCT: Peak Cladding 
Temperature)への影響を定量的に把握するため，RELAP5/MOD3 を用いて実機感
度解析を行った．伝熱管入口での CCFL については，ベースケース(C = 0.75)に
加えて，表 1.4 などを参照して C = 0.5, 0.9 を選定し，以下の範囲としている． 
 
C = 0.5 or 0.75 or 0.9, m = 1.0   (1.16) 
 
感度解析の結果，ベースケース(C = 0.75) と比較して，C = 0.9 のケースでは
PCT の計算値に顕著な相違はなかったが，C = 0.5 では PCT 計算値が約 200℃高
くなった．彼らは，実機統計解析の信頼性を向上するためには，CCFL 相関式の
信頼性を向上する必要があると提案している． 
以上のように，CCFL 相関式は PCT の計算値に大きな影響を与えることが示
されているが，既存の研究で提案された CCFL 相関式は，C の値にばらつきがあ
ること，さらには，m = 1 とした妥当性についても検討されていない．そのため，
m = 1 と仮定することなく，CCFL 実験データを用いて，新たに CCFL 相関式を
導出する必要がある． 
 
1.3.3. 鉛直管を用いた CCFL 研究の概要 
本項では鉛直管を用いた CCFL に関する既存の研究の概要を述べる．これま









により，CCFL が発生する位置や CCFL 特性が異なる[16][35]-[43]． 
 
 
(a) Wallis (1961); (b) Wallis (1961); (c) Kamei et al. (1954); (d) Hewitt (1977); 
(e) Feind (1960); (f) Clift et al. (1966); (g) Grolmees et al. (1974);  
(h) Pushkina and Sorokin (1969); (i) Pushkina and Sorokin (1969); 
(j) Hewitt and Wallis (1977); (k) Chung et al. (1980); (l) Dukler and Smith (1979) 
 
図 1.7 既存の研究で用いられた鉛直管の形状[33] 
 
 既存の研究では，本研究と同様に管下端での CCFL を対象とした研究は少な
く，また，鉛直管の形状（管径，管長，上下端形状など）や流体物性値が CCFL
特性に及ぼす影響について調べた研究は少ない．実機逆 U 字管と同様にシャー
プエッジを有する下端での CCFL 特性を調べた実験は，直径 51 mm での
Bharathan ら [44]や直径 30 mm での Zapke and Kröger [45]の研究に限られており，
実機逆 U 字管と同様に管径が 20 mm の伝熱管への適用性については検討されて
いない．ただし，Bharathan らの実験では CCFL 発生位置が明記されていないが，
鉛直管の上下端形状より管下端での CCFL と判断した． 
Govan ら[46]および Kaminaga ら[34]は気相流入口にあたる鉛直管下端形状が
CCFL 特性に及ぼす影響を調べている．しかしながら，下端形状をシャープエッ
ジから曲率半径が管内径程度のラウンドエッジに変化させているため，面取り
加工程度の微小な下端形状の変化が CCFL 特性に及ぼす影響は調べていない． 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) （h） （i） （j） （k） （l）
16 
 
また，Zapke and Kröger [45]は液相粘性 0.59×10-4 ~ 2.55×10-4 Pa･s，表面張力
0.0228 ~ 0.0724 N/m でフラッディング開始点を測定し，定数を Ohnesorge 数で補
正した Wallis 型の相関式を導出したが，測定範囲外の蒸気・水系（7MPa で液相
粘性が約 0.91×10-4 Pa･s，表面張力が約 0.0176 N/m）への適用性は明らかでない． 
以上のように，既存の研究では鉛直管形状や流体物性値など各種因子が CCFL
特性に及ぼす影響についての知見が十分ではなく，実機 SG 内の逆 U 字管上昇




本研究では，PWR プラントの SG 内の逆 U 字管上昇側の下端に対する CCFL
相関式の信頼性を向上させ，その不確かさを小さくするため，0.1 ~ 7 MPa の範
囲に適用できる逆 U 字管下端における CCFL 相関式とその不確かさを導出する
ことを目的とする． 
上述したように，RELAP5/MOD3 を用いた実機感度解析によって， SBLOCA
時に高圧注入系が作動しない場合，逆 U 字管上昇側の下端に対する CCFL 相関




m = 1.0 としている点に問題がある．一方，鉛直管を用いた CCFL に関しては，
これまで多くの研究がなされているが，鉛直管の形状（管径，管長，上下端形状
など）や流体物性値が CCFL 特性に及ぼす影響について調べた研究は少なく，
実機逆 U 字管と同様に，直径 20 mm 程度で，シャープエッジを有する下端での
CCFL 特性を調べた実験は限られている．このように，逆 U 字管上昇側の下端
に対する CCFL 相関式およびその不確かさを導出するためには既存の研究だけ
では知見が十分ではない． 
そこで本論文では，最初に SG 内の逆 U 字管下部を模擬した鉛直管下端での
CCFL 特性に影響を及ぼす鉛直管の形状（管径，管長，上部タンク水位および鉛
直管下端形状）および CCFL 特性を適切に表す主要変数を明らかにするため，
SG 内の逆 U 字管上昇側を縮小模擬した実験装置を用い，気相に空気，液相に水
を用いた CCFL 実験を行う． 
次に，CCFL 特性に主な影響を及ぼす流体物性値を明らかにするため，汎用




さらに，流体物性値の影響を検討し，また，逆 U 字管下端部における CCFL
相関式とその不確かさを導出するため，気相に空気，液相に粘性の高い 40%と
60%のグリセリン水溶液を用いた CCFL 実験，および，気相に飽和蒸気，液相に
飽和水を用いた CCFL 実験を行う． 
最後に，導出した CCFL 相関式が実機 SG 内の逆 U 字管と同様に凝縮系にも
適用できるか否かを確認するため，気相に飽和蒸気を用いて逆 U 字管での凝縮
CCFL 実験を行う．また，RELAP5 での統計解析でも容易に使用できる Wallis 型
の CCFL 相関式とその不確かさを導出するため，この凝縮実験データを含めた















機 SG 内の逆 U 字管とほぼ同じ D = 20 mm とし，鉛直管長さ L をパラメータと
して CCFL 特性に及ぼす影響を調べる．また，鉛直管上方における上部タンク
水位 h 及び鉛直管下端における面取り長さ Z をパラメータとして，CCFL 特性に
及ぼす影響を調べる．直径の影響については既存の研究による実験結果を用い
る．それらの実験結果から，SG 内の逆 U 字管下部を模擬した鉛直管下端での
CCFL 特性に影響を及ぼす鉛直管の形状因子および CCFL 特性を適切に表わす
主要変数を明らかにする． 
 
第 3 章では，鉛直管下端での CCFL 特性に影響を及ぼす流体物性値を明らか
にする．そのため，第 2 章で実施した空気と水を用いた鉛直管での CCFL 実験
を対象として，数値シミュレーションを用いて評価を行う．計算には汎用 CFD
ソフトの FLUENT6.3.26 の流体体積(VOF : Volume Of Fluid)法を用いる．最初に
18 
 
CCFL 計算結果を既存のデータと比較する．次に気相密度 ρG，液相密度 ρL，液
相粘性 μL および表面張力 σ をパラメータとして計算を行い，CCFL 特性に影響
を及ぼす流体物性値を検討する． 
 
第 4 章では，流体物性値の影響を表わす補正項を明らかにするとともに，逆 U
字管下端部における CCFL 相関式とその不確かさを導出する．そのため，気相
に空気，液相に粘性の高い 40%と 60%のグリセリン水溶液を用いて，鉛直管で
CCFL 実験を行い，流体物性値が CCFL 特性に及ぼす影響を調べる．液相に粘性
の高い 40%と 60%のグリセリン水溶液を用いた理由は，実機 SG では高温にな
るほど液相粘性が小さくなるが，高温・高圧条件での実験は容易でないことから，
液相粘性を変えた CCFL 実験により液相粘性が低くなる高温高圧の CCFL 特性
を把握するためである．合わせて，大気圧で気相に飽和蒸気，液相に飽和水を用
いて鉛直管で CCFL 実験を行う．これらの実験結果より，流体物性値の影響を
表わす補正項を含む CCFL 相関式とその不確かさを導出し，その CCFL 相関式
の既存のデータへの適用性を確認する． 
 
第 5 章では，第 4 章で導出した CCFL 相関式の凝縮系への適用性を確認する．
そのため，SG 伝熱管を模擬した逆 U 字管内に流入する蒸気と蒸気の凝縮水によ
り生じる気液対向流を対象に CCFL 実験を行う．CCFL 実験では，逆 U 字管に
おける圧力 P および TC（冷却水のサブクール ΔT）が CCFL 特性に及ぼす影響を
調べ，各 CCFL 流動状態における CCFL 特性を把握する．そののち，導出した
CCFL 相関式が凝縮実験データを包含するか否かを確認する．また，RELAP5 を
用いた統計解析では，Wallis 型の CCFL 相関式(JG*1/2 + mJL*1/2 = C ) が用いられて
いることから，凝縮実験データ，既存の実験データおよび導出した CCFL 相関
式を用いて，Wallis 型の CCFL 相関式とその不確かさを導出し，既存の研究で用
いられている CCFL 相関式と比較する． 
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第 2 章 鉛直管下端での CCFL に関する空気・水実験 
2.1 はじめに 
本章では，SG 内の逆 U 字管下部を模擬した鉛直管下端での CCFL 特性に影響
を及ぼす鉛直管の形状因子および CCFL 特性を適切に表す主要変数について，
空気と水を用いた鉛直管での CCFL 実験により評価する．第 1 章でも述べたよ
うに CCFL は複雑な現象であり，鉛直管の形状の違いにより，CCFL が発生する
位置や CCFL 特性が異なり，適切に整理できる主要変数も異なる．そこで，本章
では PWR の SG 内の逆 U 字管（直径 19.6 mm）を鉛直管（直径 20 mm）で模擬
した実験装置を作成して，空気・水系による実験を行う．実験では，管長(L = 100, 
150, 200, 300, 500, 700 mm)，上部タンクの水位(h = 100, 200, 300, 450, 600 mm)お
よび鉛直管下端における面取り長さ(Z = 0, 0.2, 0.5 mm)をパラメータとし，流動






















































h : Water level in upper tank








































鉛直管の概要を図 2.2 に示す．鉛直管の直径は，実機逆 U 字管の直径 19.6 mm
とほぼ同じ D = 20 mm とした．フランジより上側は管外壁が矩形ブロック状で
あるが，下側の鉛直管と同一径である．逆 U 字管の鉛直部長さは約 10 m である
が，実験装置において鉛直部の長さを再現することは困難である．そこで，フラ
ンジより下側の鉛直管の長さを変えて，鉛直部長さ L を 100 mm から 700 mm ま
で変化させた実験を行い，実機逆 U 字管長さでの CCFL 特性を推定することと
した．本研究では鉛直管下端で発生する CCFL を対象としていることから，上
端での CCFL の発生を防止するために，鉛直管の上端には R=D/2 の曲率半径を
設けた．下端は，実機逆 U 字管と同様にシャープエッジとした．なお，実機逆

















































































































































































































































































































高速度ビデオカメラ（Dantec Dynamics，Nano sence Mk3）を用いて CCFL 条件
下での流れの様子を観察し，各実験条件における CCFL 発生位置を調べた．撮
影領域は鉛直管上端から下端までとした．フレームレートは 600 fps とし，測定
時間を 2.5 s とした． 
実験では，液相には水道水(25 oC ± 5 oC)，気相には空気を用いた．実験に用い
た水および空気の温度 T [oC]，密度 ρ [kg/m3]，粘性係数 μ [Pa･s]を表 2.1 に示す．
注水する水の体積流量 QLin を 0.27 m/s で一定に保ったまま，空気の体積流束 JG
を変化させた．空気の体積流束 JGは 1.82 m/s ≦ JG ≦ 14.2 m/s の範囲で変化させ
た．CCFL 発生時の下部タンクへの流入水の体積流束 JLは 7.13×10-4 m/s ≦ JL ≦ 
0.187 m/s であった． 
 
表 2.1  流体物性値 
 T [oC] ρ [kg/m3] μ [×10-5 Pa･s] 
Air 25.0 1.205 1.882 




2.3.1 CCFL 発生位置と流動状態 
鉛直管長さ L と上部タンク水位 h をパラメータとして種々の条件で実験を行
い，CCFL 発生状況を観察した．本実験では，3 種類の CCFL が観察された．す
なわち，鉛直管下端で発生する CCFL (CCFL-L)，上端で発生する CCFL (CCFL-
U)，および上端と下端で交互に発生する CCFL (CCFL-T)である．鉛直管長さと
上部タンク水位に対する CCFL の発生状態を図 2.4 に示す． 
CCFL-U は鉛直管長さが短く(L/D = 5)，上部タンク水位が低い(h/D = 5)場合の
み生じた．一方，CCFL-L は鉛直管長さが直径の 15 倍以上の場合，あるいは上
部タンク水位が直径の 22.5倍以上の場合に生じた．CCFL-Tは，CCFL-UとCCFL-
L の間の実験条件である 7.5 ≦ L/D ≦ 10 と 5 ≦ h/D ≦ 15 の場合に生じた．本実
験結果から，上部タンク水位に関わらず鉛直管長さが長い場合には CCFL-L が
発生した．したがって，本研究で対象とする，約 10 m の直管部を持つ実機 SG





図 2.4  鉛直管長さ L と上部タンク水位 h に対する CCFL 状態 
 




図 2.5  Non-CCFL の流動状態 




へ落下したことから，h = 0 とした．図 2.5 に示すように，上部タンクから供給
された水は管壁面に沿って液膜を形成し，管内を落下する．管内では環状流に似
た流れが形成されている．このように JG が小さい場合は，CCFL は発生しなか
った． 
図 2.6 に L = 500 mm，h = 100 mm (L/D = 25, h/D = 5)において観察された CCFL-
L の例を示す．図 2.6 では上端部の直径が変化しているように見えるが，矩形柱
と円管との接合部の屈折率の影響であり直径に変化はない．時刻 t = 0 s にて水
の一部が鉛直管の下端付近に蓄水している．空気と水の界面では，大きな波面が
形成されている．その後，蓄水は厚い液膜を形成し，時間の経過とともに上昇す
る(t = 0.05 ~ 0.25 s)．水の下部タンクへの落下制限が鉛直管下端から始まってい






図 2.6  CCFL-L の流動状態 





 図 2.7 は L = 100 mm，h = 100 mm (L/D = 5, h/D = 5)において観察された CCFL-
U の例である．t = 0 s では，空気は下部タンクから上部タンクまで水に塞がれる
ことなく通気している．その後，t = 0.05 s にて上部タンクの水が鉛直管に流入
しており，さらに時間が経過(t = 0.10 ~ 0.15 s)すると流入する水が増え，やがて
水は下部タンクに落下している．下部タンクに水が落下すると瞬間的に下部タ
ンク内の圧力が上昇し，下部タンク内の空気が押し出されて鉛直管内を上昇す







図 2.7  CCFL-U の流動状態 
(JG = 7.1 m/s, JG*1/2 = 0.74, L = 100 mm, h = 100 mm) 
 
 
図 2.8 に L = 200 mm，h = 100 mm (L/D = 10, h/D = 5)において観察された CCFL-
T の例を示す．t = 0 s において，管下端で落下を制限された水が液溜りを形成し，
管内に供給された空気によって上方に運ばれ，図 2.6 と同様に，CCFL-L の流動
が発生している(t = 0.05 ~ 0.30 s)．そののち，図 2.7 と同様に，上部タンクの水
が管内に流れ込み(t = 0.35 s)，液塊が下部タンクへ落下する CCFL-U の流動が発







図 2.8  CCFL-T の流動状態 
(JG = 5.0 m/s, JG*1/2 = 0.625, L = 200 mm, h = 100 mm) 
 
 
2.4 CCFL 特性 
2.4.1 鉛直管直径 Dの影響 
第 1 章でも述べたように，CCFL 特性は，一般に式(2.1)および(2.2)に示される


































  ),( LGk =          (2.2) 
 
ここで，ρ は密度，g は重力加速度，D は鉛直管の直径，σ は表面張力，添字の
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鉛直管の上端に対する CCFL 特性[2]は，D = 30, 45, 60 mm に対して，Kutateladze 
パラメータ Kuk*を用いて整理されている．一方，PWR ホットレグに対する CCFL





本実験における CCFL-L が発生した際の気相と液相の体積流束 JL，JG を
Bharathan ら [4] (D =51 mm)および Zapke and Krӧger [5] (D = 30 mm)と比較し，図 
2.9 に示す．いずれも空気・水を用いた実験結果である．Bharathan らの実験では
CCFL 発生位置が明記されていないが，鉛直管の上下端形状より管下端での
CCFL と判断した．Zapke and Krӧger の実験では測定範囲が限られているものの，
Bharathan らと Zapke and Krӧger の実験結果はよく一致している．一方，本実験
結果は，それらの結果と比較すると JL が小さくなっている．これは直径 D が
Zapke and Krӧger と Bharathan らの実験よりも小さいことがその要因と考えられ
る．これらの実験結果を Wallis パラメータ Jk* を用いて整理したものを図 2.10
に，Kutateladze パラメータ Kuk*を用いて整理したものを図 2.11 にそれぞれ示






図 2.9  CCFL-L が発生した際の気相と液相の体積流束 
 
 
図 2.10 と図 2.11 に示すように，本実験結果(D = 20 mm)を除く Bharathan ら
(D = 51 mm)と Zapke and Krӧger(D = 30 mm)の実験結果では，Wallis パラメータ
Jk*と Kutateladze パラメータ Kuk*のいずれが最適であるか判定困難である．しか
しながら，図 2.11 に示すように Kutateladze パラメータで整理すると，本実験結
果は Zapke and Krӧger と Bharathan らの実験結果と一致しなかった．一方，図 
2.10 で示すように Wallis パラメータで整理すると，全ての実験結果がよく一致
しており，直径が異なる管における CCFL 特性も統一的に扱うことができる．
これは Wallis パラメータ Jk*が直径 D の影響を適切に考慮しているためと考えら
れる．以上のことから，鉛直管下端での CCFL に対しては，Kutateladze パラメ
ータ Kuk*より，Wallis パラメータ Jk* で整理するのが適切である．したがって，
以下では，主要変数に Wallis パラメータ Jk* を用いて CCFL 特性を整理するこ
ととした． 
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図 2.10  Wallis パラメータを用いた CCFL 特性 
 
 
図 2.11  Kutateladze パラメータを用いた CCFL 特性 
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2.4.2 鉛直管長さ Lの影響 
図 2.12~図 2.14 に CCFL 特性に及ぼす鉛直管長さの影響を示す．気相と液相
の体積流束 JL，JG および Wallis パラメータを用いて，実験結果をそれぞれ整理
した．h = 100，300，600 mm の各条件において，L を 100 ~ 700 mm まで変化さ
せた． 
図 2.12 の h = 100mm の条件では，L = 100 mm において CCFL-U が生じた．
式(1.2)の JL*1/2 = 0 での JG*1/2の値である CCFL 定数 C は約 1.2 であり，曲率半径
を設けた上端に対する Nicklin and Devidson [6]による C = 1.0 より大きい．これ
は間欠流の影響によるものと考えられる．L = 300 ~ 700 mm の範囲では，CCFL-
L が生じ，落下水量 JL*1/2が大幅に低下した．また，L = 150 mm および 200 mm
では CCFL-T が生じた．CCFL-T において L が増加すると，落下水制限の強い
CCFL-L の発生期間が長くなり，JL*1/2 が小さくなった．図 2.13 に示す h = 300 
mm の場合，L = 200 mm では CCFL-T が生じたが，CCFL 特性は CCFL-L と顕著
な相違はなかった．L = 300 ~ 700 mm の範囲では CCFL-L が生じた．CCFL-L の
特性は管長 L に依存しないことがわかる．図 2.14 に示す h = 600 mm の場合，L 
= 100 ~700 mm の全ての範囲で CCFL-L が生じた．CCFL 特性は L に依存してい
ないことが分かる． 
図 2.12~図 2.14 の実験結果より，実機 SG 内の逆 U 字管の長さは約 10 m (L/D 
≒ 500)であることから，実機 SG 内の逆 U 字管では CCFL-L が生じると考えら
れること，また，CCFL-L の特性は L に依存しないことが確認できた．この要因
は準定常状態での環状流における重力と界面せん断応力および壁面せん断応力
との釣り合いによる局所現象で決定されているためと考えられ，このことから
CCFL-L の特性が L に依存しなかったと推察される．以上より，本実験により得







(a)  JG - JL 
 
 
 (b)  Wallis パラメータ 
 

















































(a)  JG - JL 
 
 
 (b)  Wallis パラメータ 
 
図 2.13  CCFL 特性に及ぼす鉛直管長さ L の影響(h = 300 mm) 









































(a)  JG - JL 
 
 
(b)  Wallis パラメータ 
 
図 2.14  CCFL 特性に及ぼす鉛直管長さ L の影響(h = 600 mm) 












































2.4.3 上部タンク水位 hの影響 
本実験で標準条件とした L = 500 mm において，h を 100 mm から 600 mm の範
囲で変えた場合の CCFL 特性を図 2.15 に示す． 
この実験条件では全ての実験において CCFL-L が生じた．また，図 2.15 に示











図 2.15  CCFL 特性に及ぼす上部タンク水位 h の影響 
 
  





















2.4.4 下端面取り長さ Zの影響 
鉛直管下端の面取り長さが CCFL に及ぼす影響を調べた結果を図 2.16 に示す．  
 
 
(a)  JG - JL 
 
(b)  Wallis パラメータ 
図 2.16  CCFL 特性に及ぼす鉛直管下端の面取り長さ Z の影響 




























実験は L = 500 mm，h = 100 mm の条件で行った．図 2.16 に示すように面取りを
行わなかったものと，実機における配管のバリ取りと同等の Z = 0.2 mm および





2.5 CCFL 相関式 
本実験の CCFL-L データと Wallis パラメータを用いて相関式を導出した．図 
2.12 ~ 図 2.16 から明らかなように，JG*1/2と JL*1/2の関係は線形でない．JL*1/2 ≒ 
0.1 を境にして勾配が変化しており 1 次関数 2 式で表わすこともできるが，1 式




め，JL*1/2 < 0.5 とした． 
 
*75.0*06.1)02.073.0(* 2/12/1 LLG JJJ +−±= ， 5.0*
2/1 <LJ        (2.4) 
 
式(2.4)と CCFL-L データとの比較を図 2.17 に示す．鉛直管の長さ，上部タンク
水位，および面取り長さの影響を含めて，JL*1/2 = 0 での JG*1/2 の値を示す CCFL






図 2.17  式(2.4)と CCFL-L データの比較 
 
2.6 考察 
図 2.10 に示した本実験結果，Bharathan ら[4]および Zapke and Krӧger [5]によ
る結果から，最小二乗法により CCFL 相関式を導出すると以下のようになる． 
 
*83.0*08.1)04.073.0(* 2/12/1 LLG JJJ +−±=         (2.5) 
 
式(2.5)と CCFL-L データとの比較を図 2.18 に示す．本実験結果は JG*1/2が小さい
範囲を除いて式(2.5)の中央値とほぼ一致する．式(2.4)と式(2.5)を比較すると，
Bharathan らおよび Zapke and Krӧger による結果を含めることにより不確かさが
式(2.4)の±0.02 から±0.04 に倍増した． 
実機 SG 内の逆 U 字管では高温高圧の蒸気・水系であるが，Wallis パラメー
タには物性値として気相および液相の密度しか含まれておらず，粘性や表面張
力が含まれていない．しかしながら，ホットレグにおける CCFL では液相粘性
が重要な影響因子であることが示されている[7]．また，Zapke and Krӧger [8]は，
液相粘性と表面張力の関数である Ohnesorge 数を含む CCFL データの整理法を
提案しているが，液相粘性が常温水の 1.6 倍以上の液体を用いた測定値に基づい




















ており，液相粘性が小さい高温水（例えば 100 oC飽和水の液粘性は常温水の 28%）
への外挿使用はできないと推定される．流体物性値が CCFL 特性に及ぼす影響
と高温高圧の蒸気・水系への適用性については，第 3 章および第 4 章で述べる． 
 
 




蒸気発生器内の逆 U 字管とほぼ同じ直径 D = 20 mm で下端がシャープエッジ
の鉛直管を用いて，空気・水系 CCFL 実験を行った．鉛直管の長さを L = 100 ~ 
700 mm，上部タンクの水位を h = 100 ~ 600 mm の範囲で変化させた．また，鉛
直管下端の面取り長さの有無の影響も調べた．その結果，以下の結論を得た． 
 
(1) L/D = 5, h/D = 5 では上端で CCFL が発生し，L/D ≧ 15 では h によらず下
端で CCFL が発生した．L/D = 7.5, 10 の場合には，h/D = 5 ~ 15 では上端と
下端で CCFL が交互に発生したが，h/D ≧ 22.5 では下端で CCFL が発生
した． 
(2) これまでのデータを含む D = 20 ~ 51 mm の範囲では，下端における CCFL
は Wallis パラメータ(JG*, JL*)を用いて整理できることを明らかにした． 
(3) 下端における CCFL では，L および h は CCFL 特性に有意な影響を及ぼさ
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(4) 下端における面取り長さ(0.2 mm および 0.5 mm)は CCFL 特性に有意な影
響を及ぼさなかった． 
(5) 下端における CCFL に対して，JG*1/2を JL*1/2の 2 次関数で表わす相関式を
導出した．JL*1/2 = 0 での JG*1/2の値を示す CCFL 定数は C = 0.73±0.02 とな
った． 
 
以上，L/D ≧ 15 では下端で CCFL が発生したことから，約 10 m の直管部を持つ
実機 SG 内の逆 U 字管では CCFL-L が生じると考えられる．また，上部タンク
水位や下端における面取り長さが CCFL 特性に有意な影響を及ぼさなかったこ
とから，SG 内の逆 U 字管下部を模擬した鉛直管下端での CCFL 相関式は，実機
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第 3 章 CCFL の数値シミュレーション 
3.1 はじめに 
第 2 章では，空気と水を用いた鉛直管での CCFL 実験結果と既存の研究デー
タを比較することにより，下端における CCFL は Wallis パラメータで整理でき
ることおよびSG内の逆U字管下部を模擬した鉛直管下端でのCCFL相関式は，





3.2 フラッディング開始点と CCFL 特性の関係 
本節では，フラッディング開始点を測定している既存の研究の概要，および，
本研究の対象である CCFL 特性との関係について述べる． 
Zapke and Krӧger [1]は，液相粘性 0.59×10-4 ~ 2.55×10-4 Pa･s，表面張力 0.0228 ~ 
0.0724 N/m でフラッディング開始点を測定し，式(3.1)で定義される Ohnesorge 数
OhLを用いた Wallis 型の相関式(3.2)を導出した． 
 
σρμ LLL DOh =                              (3.1) 
05.02/1*2/1* 52.0 LLG OhJJ =+                          (3.2) 
 
ここで，ρL は液相密度，μL は液相粘性，σは表面張力を示す．Zapke and Krӧger
の実験は，多孔質管から液相を注入しており，液相注入部から下端まで 2.0 m，
直径 D = 30 mm である．気相流量の増加により，液相注入部で液相が上昇を開
始する条件をフラッディング開始点と定義している． 
Yonomoto ら[2]は，実機逆 U 字管と同一長さと直径（D = 19.6 mm）の逆 U 字
管を装備した ROSA-IV/LSTF を用いて 1, 3, 7 MPa でフラッディング開始点を測
定した．逆 U 字管内への蓄水による差圧増加でフラッディング開始点を測定し




Zapke and Krӧger [1]および Yonomoto ら[2]によるフラッディング開始点を第 2






うに，第 2 章で求めた CCFL 特性と Zapke and Krӧger [1]および Yonomoto ら[2]に
よるフラッディング開始点には，顕著な相違がないことがわかる．ただし，これ
らの既存の研究のデータを本研究に用いる際には，留意すべきことがある．式









図 3.1  フラッディング開始点と CCFL 特性の比較  
(AW: 空気・水系, SW: 蒸気・水系) 













 Zapke and Kroger 0.1MPa AW
 Present Study       0.1MPa AW
 Yonomoto et al.　 1MPa SW
 Yonomoto at al.　 3MPa SW








(VOF : Volume Of Fluid)法が有効であることが示されている．そこで，本研究で
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性係数，F は表面張力による力である．平均密度 ρmは各相の体積分率 αL，αGを
用いた加重平均で定義される． 
VOF 法は 1 流体近似に基づくモデルであり，解析領域の各要素に占める流体
の体積率を 0 から 1 として定義し，界面を求める方法である．例えば，体積率が


















図 3.2 計算グリッド 
 
 
Nusselt モデル[5]により算出された管内面を流下する液膜の厚さは，JL* 1/2 = 0.1 
~ 0.5 の時，0.2 ~ 0.6 mm である．気液対向流，特にフラッディング状態では液膜






Inlet section Upper end of test section 
Cross section of test section 




最小の 0.2 mm とした．試験部水平断面の計算セル数は 295，計算セルの総数は




















CCFL 計算結果を包括的に分析する．その際，計算結果を第 2 章で導出した以下
の CCFL 相関式と比較する． 
 
*75.0*06.1)02.073.0(* 2/12/1 LLG JJJ +−±= ， 5.0*
2/1 <LJ       (3.5) 
 
ここで，J は体積流束，添字の G，L は各々気相，液相を示す． 
 
3.4.1 CCFL に及ぼす流体物性値の影響 
最初に，鉛直管下端でのフラッディングの再現を行った．計算による流動状態




              
 
(a) JG*1/2 = 0.4   (b) JG*1/2 = 0.5   (c) JG*1/2 = 0.6 
図 3.3  計算による流動状態 
 
流体物性値が CCFL 特性に及ぼす影響を検討した．CCFL 計算値を空気・水系
実験データと比較して図 3.4 に示す．実験による測定値と比較して，落下水体積
流束 JL は大幅に過大評価しているが，定性的な傾向は一致している．これより，
CCFL の定性的評価には VOF 法を使用できることが確認できた． 
 
 
図 3.4  CCFL 特性 (JLin*1/2 = 0.5) 
(AW: 空気・水系, SW: 蒸気・水系)  













 Experimental Data. AW, 0.1MPa
 ROSA/LSTF, SW, 7MPa
 VOF, AW, 0.1MPa






また，図 3.4 に示されるように，7 MPa 蒸気・水系では 0.1 MPa 空気・水系よ
り CCFL が緩和されている．0.1 MPa 空気・水系と 7 MPa 蒸気・水系との CCFL
特性の相違の原因を分析するために，気相密度 ρG，液相密度 ρL，液相粘性 μLお
よび表面張力 σをパラメータとした表 3.1 に示す条件で計算を行った．Case1 で
は CCFL に対する密度の影響を評価するため，0.1 MPa 空気・水系の物性値から
気相密度のみを 7 MPa 蒸気の密度に変更した．一方，Case2 では CCFL に対する
液相粘性の影響を評価するため，Case1 の液相粘性を 7 MPa 飽和水の粘性に変更
した．これらの CCFL 計算値を図 3.5 に示す．  
 









0.1 MPa, Air-Water 1.19 998 1.002 72.7 
Case 1 36.6 998 1.002 72.7 
Case 2 36.6 998 0.091 72.7 




図 3.5  CCFL 特性に及ぼす流体物性値の影響 
(AW: 空気・水系, SW: 蒸気・水系)  













 Experimental Data. AW, 0.1MPa
 ROSA/LSTF, SW, 7MPa
 VOF, AW, 0.1MPa





0.1 MPa 空気・水系と Case1 の CCFL 特性を比較すると，両者の CCFL 計算値
に顕著な変化は生じなかった．また，Case 2 の CCFL 計算値は，液相密度および
表面張力は異なるが，液相粘性が同じ値である 7 MPa 蒸気・水系での計算値に
一致した．これらの結果から，CCFL 特性に対して，気相および液相密度，表面












FLUENT6.3.26 の VOF 法を用いて，流体物性値が鉛直管下端での CCFL 特性
に及ぼす影響の評価を行った．最初に，CCFL 計算結果を既存のデータと比較し




(1) CCFL の定性的評価に VOF 法を使用できることを確認した． 
(2) 密度 ρ を含む Wallis パラメータで整理した CCFL 計算結果は気相密度に
依存しなかった．  
(3) Wallis パラメータで整理すると，液相密度および表面張力が異なっても，
液相粘性が同じであれば CCFL 計算結果は依存しなかった． 
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第 4 章 CCFL 特性に及ぼす流体物性値の影響 
 
4.1. はじめに 










既存の研究において，CCFL 相関式には表 4.1 に示す多くの無次元数が使用さ
れている．1 ~ 4 は体積流束 J を含む主要変数であり，5 ~ 11 は流体物性値の影
響を表わす無次元数である．主要変数として，原子力分野では Wallis パラメー
タ Jk*もしくは Kutateladze パラメータ Kuk*が多く使用され，化学工学分野では




表 4.1  CCFL 相関式で用いられる無次元数 
Dimensionless parameter Definition Remarks 













(k=G or L) 
Wallis [1] 















(k=G or L) 
Doi et al. [2] 







 Kamei et al. [3] 





 (k=G or L) Kamei et al. [3] 
5. Bond number: Bo 
( )
σ
ρρ 2gDGL −  Kamei et al. [3] 







ρρρ 213−  
(k=G or L) 
Wallis [1] 















(k=G or L) 
Zapke and Kröger
[4][5]  












σ  Mouza et al. [6] 
10. Density ratio LG ρρ  Kamei et al. [3] 

































































            (4.1) 
 
直径 D は Reynolds 数（-1.225 乗），Bond 数（0.46 乗），逆粘性数（0.693 乗）に
含まれ，質量流量比 WG/WLは直径 D の(-0.072)乗に比例する結果（影響は小）に
なっている．また，液相粘性 μL も Reynolds 数（1.225 乗），逆粘性数（-0.462 乗），





































, 050.05.1' −+= σσσ         (4.2) 
 
液相粘性 μL の影響を粘性比で，表面張力 σ の影響を Bond 数で表わしており，
物性値の影響は明らかである．表面張力 σ は 0.050 N/m でフラッディングが最
も緩和されるとしており，σ’は修正表面張力である．式(4.2)では表面張力 σの影
響（-1/4 乗）は液相粘性 μLの影響（-2/3 乗）より小さくなっている．ただし，式
（4.2）には Fr の速度に実際の気相および液相の速度が用いられており，液膜厚
さの相関式からボイド率を求める必要があるため予測が煩雑である． 
Zapke and Kröger [5]は，シャープエッジ状下端でのフラッディング開始点に対
して，式(1.2)の Wallis 相関式の定数 C を Ohnesorge 数(Oh)の(-0.05)乗で補正した
式(4.3)を導出している． 
 








および常温水の 1/Oh が最も大きくなることを根拠にしている． 
Mouza ら[6]は，ベルマウス状下端を有するφ6 ~ 9 mm の 30 ~ 60°の傾斜管で
フラッディング開始点を測定し，気相 Reynolds 数(ReG)，液相 Froude 数(FrL)およ
び Kapitsa 数(Ka)を用いた相関式(4.4)を提案している． 
 







=                        (4.4) 
 
4.2.2. 無次元数の絞込み 
表 4.1 の 5 ~ 11 の無次元数の中から，本研究で導出する CCFL 相関式の補正
項に用いる流体物性値を表すのに適切な無次元数を検討する．飽和状態の蒸気・
水系での圧力と無次元数との関係を図 4.1 に示す．無次元数は常温の空気・水で




液相粘性 μL と表面張力 σ は高温高圧になるほど小さくなるが変化率が異なる
ため，液相粘性 μL と表面張力 σ を含む Ohnesorge 数(1/Oh)，Kapitsa 数(Ka)，
Archimedes 数(Ar)は，図 4.1 に示すように 1.5 MPa 付近で極大値を有する．一方，
ROSA-IV/LSTF 実験[9]では 1，3，7 MPa で高圧になるほどフラッディングが緩
和された．このため，図 4.2 に示すように，補正項に Oh 数を使用した Zapke and 
Krögerl [5]の相関式(4.3)は表面張力σの影響によって，高温高圧のROSA-IV/LSTF
データ[9]との一致が悪くなっている．したがって，高温高圧を含む蒸気・水系を
対象とする本研究には補正項に Oh 数を適用できない．同様に，1.5 MPa 付近で
極大値を有し，Oh 数より表面張力 σ の影響が大きい Ka 数，Ar 数も適用できな
い． 
気液密度比 ρG/ρLは主要変数の Wallis パラメータに含まれている．また，既存
の研究から導出された相関式(4.2)~(4.4)において，液相粘性 μLの影響は表面張力
σの影響より大きい．さらに，第 3 章では FLUENT 6.3.26 の VOF 法を用いて数








図 4.1  飽和状態の蒸気・水系での圧力と無次元数との関係 
 
 
図 4.2  Zapke and Kröger [5]により提案された相関式と実験データの比較  
  







































 Zapke and Kroger [5]
 Bharathan et al. [8]
 LSTF, 1MPa [9]
 LSTF, 3MPa [9]




















ンクに流入する液相流量 QL を求めた．実験は室温（25 oC），大気圧の条件で行
った．QG，QLin，QLの測定精度は各々不確かさ±2.5%，±3.0%，±3.0%である．  
鉛直管の直径は，実機逆 U 字管の直径 19.6 mm とほぼ同じ D = 20 mm とした．
逆 U 字管の鉛直部長さは約 10 m であるが，第 2 章において鉛直管の長さ L は
CCFL 特性に影響しない範囲にあることを確認していることから，L = 500 mm と
した．鉛直管の上端は，上端での CCFL 発生を防止するために，R=D/2 の曲率半
径を設けた．下端は，実機逆 U 字管と同様にシャープエッジとした．上部タン
ク内液相高さ h は，第 2 章で CCFL 特性に影響しない範囲にあることを確認し










和蒸気・飽和水系の CCFL 実験を行い，CCFL 特性を調べた．また，Wallis パラ
メータ Jk*に直径 D を含むため，蒸気・水系に対する Wallis パラメータの適用性
を確認するため，直径 D が CCFL 特性に及ぼす影響を測定した．飽和蒸気・飽





































































































h : Water level









































































































































































































Chino）で上部タンク水温が常に 100 oC に保たれることを確認した．気相にはボ
イラ (ME-10, Miura) により発生した蒸気を用い，レギュレータ (S-COS-16, 











鉛直管には SG 伝熱管の直径 19.6 mm に近い直径 D = 20 mm および D = 14, 27 
mm の鉛直円管を用い，管長 L は 500 mm とした．鉛直管上端には R=D/2 の曲
率を設けて緩やかに流路を拡大させ，鉛直管下端は SG 伝熱管と同様にシャープ
エッジとした．水は上部タンク上方より供給した．上部タンク内には高さ 100 
mm の仕切りを設け，試験部上端から上部タンク内の液面までの高さが 100 mm
となる構造とした．上部タンク底面には排水穴を設け，余剰分の水を排水した．
下部タンク 4 側面および底面にシリコンラバーヒータ(1.4 kW, Mizuho Craft)を設
置し，下部タンクを保温した．なお，ヒータは温度調節器により表面温度が 100 
oC になるようにコントロールされている．温度は熱電対(1SCHS-02T, Chino)を設
置して測定した．熱電対の測定誤差は±1.0 oC 以内である． 







気(25 oC)，液相に 40%と 60%のグリセリン水溶液を用いた．一方，蒸気・水を用
いた大気圧条件での CCFL 実験では，気相に飽和蒸気，液相に飽和水を用いた．
実験に用いた気相および液相の温度 T [oC]，密度 ρ [kg/m3]，粘性係数 μ [Pa･s]お
よび表面張力 σ [N/m]を表 4.2 に示す．表 4.2 には本実験での測定値との比較に
用いた他の実験で使用された主な流体および物性値を合わせて示す．常温水お
よび 40%，60%のグリセリン水溶液の粘性係数は，それぞれ 100 oC の水の約 3
倍，約 10 倍，約 30 倍である．また，7 MPa (286 oC)での飽和水の粘性係数は 100 
oC の約 0.3 倍である．100%メタノールは液相粘性，表面張力ともに常温水より














表 4.2  実験条件と流体物性値 







Air-water (Chapter 2) 20 25 1.205 996.8 
Air-40 wt% glycerol water solution 20 25 1.205 1097 
Air-60 wt% glycerol water solution 20 25 1.205 1151 
Steam–water (0.1 MPa) 14, 20, 27 100 0.598 958.7 
Steam–water (7 MPa) [9] 19.6 286 36.6 740 
Air-100 wt % methanol [5] 30 22 1.196 791 
 
 





Air-water (Chapter 2) 1.882×10-5 8.9×10-4 7.35×10-2 
Air-40 wt% glycerol water solution 1.882×10-5 3.18×10-3 6.99×10-2 
Air-60 wt% glycerol water solution 1.882×10-5 8.95×10-3 6.85×10-2 
Steam–water (0.1 MPa) 1.227×10-5 2.83×10-4 5.89×10-2 
Steam–water (7 MPa) [9] 1.91×10-5 9.12×10-5 1.77×10-2 
Air-100 wt % methanol [5] 1.860×10-5 5.87×10-4 2.2×10-2 
 
 
実験における供給液相の体積流量 QLin [l/min]，体積流束 JLin [m/s]，供給気相の
体積流量 QG [m3/h] ，体積流束 JG [m/s]を表 4.3 に示す．JLinは鉛直管への落下水
の体積流束の最大値である．蒸気・水系実験では JLin の影響を調べるため，JLin
は 0.16, 0.27, 0.40 m/s の 3 条件とした．また，すべての実験で下部タンク内の条
件を合わせるため，下部タンクへの落下液の体積流束 JL 測定開始時の下部タン
ク内気相体積 VLowerは 0.010 m3とした．蒸気・水系実験では低 JGで JGを一定に















Air-water (Chapter 2) 20 5 0.27 
Air-40 wt% glycerol water solution 
20 5 0.27 
Air-60 wt% glycerol water solution 
Steam-water (0.1 MPa) 
14 3 0.32 
20 3, 5,7.5 0.16, 0.27, 0.40 
27 3 0.09 
 
 D [mm] QG [m3/h] JG [m/s] 
Air-water (Chapter 2) 20 2.1 - 6.6 1.9 - 5.8 
Air-40 wt% glycerol water solution 
20 2.1 - 6.6 1.9 - 5.8 
Air-60 wt% glycerol water solution 
Steam-water (0.1 MPa) 
14 1.9 - 5.0 3.4 - 9.0 
20  4.7 - 12.3 4.2 - 10.9 




既存の研究において，CCFL 相関式の主要変数には表 4.1 の 1 ~ 4 の無次元数
が使用されている．第 2 章では鉛直管下端での空気・水系 CCFL 実験を行い，
Kutateladze パラメータ Kuk*で整理するより Wallis パラメータ Jk* で整理するの
が適切であることを示した．そのため，本章では空気・グリセリン水溶液系実験
および蒸気・水系実験の結果を Wallis パラメータ Jk*を用いて整理した． 
 
4.4.1. 空気・グリセリン水溶液系実験 
空気・60%グリセリン水溶液系の実験で撮影した CCFL 発生時の流動状態を図 











図 4.5  CCFL 発生時の流動状態 




Wallis パラメータを用いて CCFL 特性を整理したものを図 4.6 に示す．表 4.2 お
よび図 4.6 (a) からわかるように，液相の密度 ρL および粘性係数 μL の増加に伴
って JLが減少している．これは μLの増加に伴って壁面および気液界面に働くせ
ん断応力が増加し，落下する液量が減少したためと考えられる．また，図 4.6 (b) 
に示したように，液相の密度 ρL および粘性 μL の増加に伴って JL*1/2 が減少する








(a) JG - JL 
 
 
 (b) Wallis パラメータ 




































蒸気・水系実験において CCFL が生じている時の流動状態の撮影画像を図 4.7
に示す．上部タンクから流入した液は管下端で液溜まりを形成し(t = 0 s)，この
液溜まりによって界面抗力が増加し，液溜まりが上方まで逆流した(t = 0.05 ~ 






図 4.7  蒸気・水系実験における CCFL 発生時の流動状態 
 （蒸気・水系, JG = 5.0 m/s, JG*1/2 = 0.53） 
 
 
図 4.8 に蒸気・水系実験において供給液体積流束 JLin が CCFL 特性に及ぼす影
響を示す．いずれの JLin においても CCFL 特性は大きな相違はなかった．これら






 (a) JG - JL 
         
 
(b) Wallis パラメータ 
 
図 4.8  CCFL 特性に及ぼす供給液体積流束 JLin の影響 (蒸気・水系実験) 
       





































第 2 章では空気・水系を対象とした直径 D = 20 mm での CCFL データを
Bharathan ら[8]による D = 51 mm，Zapke and Krögerl [5]による D = 30 mm での
CCFL データと比較して，D の影響を Wallis パラメータ Jk* で整理できることを
示した．一方，蒸気・水系では D が CCFL 特性に及ぼす影響については明らか
にされていないため，直径 D を変更して大気圧の蒸気・水系 CCFL 実験を行っ
た．蒸気・水系実験における直径 D が CCFL 特性に及ぼす影響を図 4.9 に示す．
また，それらを Kutateladze パラメータおよび Wallis パラメータで整理したもの
を図 4.10 に示す．Kutateladze パラメータで整理すると，図 4.10 (a)に示すよう
に CCFL 特性が直径 D により異なっている．一方，Wallis パラメータで整理す
ると，図 4.10 (b)に示すように高 JG*において D の増加に伴い JL*がわずかに減
少する傾向は見られるが，CCFL 特性は良好に整理されている．図 4.10 (a)およ
び図 4.10 (b)から，空気・水系 CCFL 実験と同様に，蒸気・水系においても
Kutateladze パラメータより Wallis パラメータ JL*で整理するのが適切である．こ
の結果は，本実験データを直径 19.6 mm の一般的なプラントの SG 伝熱管だけで





図 4.9  CCFL 特性(JG - JL)に及ぼす管径の影響 (蒸気・水系実験) 
  


















(a)  Kutateladze パラメータ 
                 
 
 (b)  Wallis パラメータ 
図 4.10  CCFL 特性に及ぼす管径の影響 (蒸気・水系実験) 
  

































4.5. CCFL 相関式 
本研究では CCFL 相関式の導出において，直径の影響を適切に表せる Wallis
パラメータ（図 4.10 参照）を主要変数として用いた．流体物性値の影響を表す
補正項には，4.2 節で述べたように，液相粘性を主要物性値として選定し，逆粘
性数 NL もしくは気液粘性比 μG/μL を用いた．実験装置や測定方法の違いが及ぼ
す影響を小さくするために，相関式の導出には図 4.3 と図 4.4 に示す装置を用
いて得られた測定値のみを使用した．また，実機逆 U 字管の直径 19.6 mm とほ
ぼ同じ D = 20 mm でのデータのみを用いた． 
 
4.5.1. 逆粘性数 
補正項に用いる無次元数に逆粘性数 NLを用いて，次の手順で CCFL 相関式を
導出した．① 全測定値を Wallis パラメータで整理した．② 各流体条件に対し
て最小二乗法により，JL*1/2 = 0 での JG*1/2 の値である定数 C を求めた．③ 最小
二乗法を用いて定数 C を逆粘性数の指数関数で表し，JG*1/2 の補正項 NL-0.07 を求
めた．④ JL*1/2の補正項を逆粘性数の指数関数で表し，全測定値から最適な指数
NL-0.1 を選択した．⑤ 全測定値を NL-0.07JG*1/2 と NL0.1JL*1/2 で整理して最小二乗法
により CCFL 相関式を求めた． 
 





+−=        (4.5) 
 
導出に使用したデータと CCFL 相関式(4.5)との比較および CCFL 相関式(4.5)
と既存のデータ[8][9] との比較を図 4.11 に示す．図 4.11 (a)より，CCFL 相関式
(4.5)は導出に使用したデータのほぼ中央値になっている．また，図 4.11 (b)に示













図 4.11  CCFL データと CCFL 相関式(4.5)との比較 
(AW:空気･水系，A＊%GW:空気･＊%グリセリン水溶液系，SW:蒸気･水系) 











































 Bharathan et al. [8]
 LSTF, 1MPa [9]
 LSTF, 3MPa [9]





図 4.11 に示したように，補正項に逆粘性数を用いると直径 D（表 4.1 参照）
が悪影響を及ぼすため，気液粘性比 μG/μLを用いて CCFL 相関式を導出した．導
出過程は相関式(4.5)の導出過程と同様である．全測定値を Wallis パラメータで









図 4.12 で整理した CCFL 特性を用いて，各流体条件に対して最小二乗法によ


























(a)  空気･水系      (b)  空気･40%グリセリン水溶液系 
 
 
(c)  空気･60%グリセリン水溶液系  (d)  蒸気･水系 
 
図 4.13  各実験における定数 C 
 
 
図 4.13 に示した各実験における定数 C と気液粘性比 μG/μLを図 4.14 にまと




























































(μG/μL)-0.1 を選択した．最後に，全測定値を(μG/μL)-0.07JG*1/2 と(μG/μL)0.1JL*1/2 で整理
して最小二乗法により CCFL 相関式を求めた．ただし，JL*1/2 の 2 次関数では図 
4.11 に示すように JG*1/2が高 JL*1/2で極小値を持つため，JG*1/2を JL*1/2の 3 次関数
とした． 
 


















































































CCFL 相関式(4.6)と導出に使用したデータとの比較を図 4.15 に示す．CCFL 相
関式(4.6)は，高 JG*1/2でデータより若干勾配が小さいが，データのほぼ中央値に
なっている．また，既存の研究である PWR を縮小模擬したシステム実験[10]-[12]





































CCFL 相関式(4.6)と既存のデータ[5][8][9]との比較を図 4.16 に示す．ROSA-
IV/LSTF データ[9]と Zapke and Kröger [5]はフラッディング開始点に対する測定
値である．一方，本研究と Bharathan ら[8]は CCFL(準定常状態での JGと JL)に対
する測定値である．JG の増加過程と減少過程とで JL が異なるヒステリシスが
生じる場合があるが，鉛直管下端 CCFL ではヒステリシスが生じないため，フ
ラッディング開始点と CCFL 特性が一致している． 
図 4.16 (a)に示したように，Zapke and Kröger [5]が用いた表面張力 が 2.8 倍
（100%エタノール 0.022 N/m，8%エタノール 0.061 N/m）の範囲にある液相での
測定値が，表面張力 σ の影響を含まない CCFL 相関式(4.6)とよく一致している
ことから，表面張力 σの影響はないとは言い切れないが，CCFL 特性に与える影
響は液相粘性と比較して小さいと考えられる．また，空気・水系実験のみ JL*1/2
が±0.05 より若干大きくなっており，このことから Zapke and Kröger [5]は補正
項に Oh 数を採用したと考えられる． 
また，図 4.16 (b)より，CCFL 相関式(4.6)の不確かさ±0.05 は 1，3，7 MPa で
の ROSA-IV/LSTF データを含む既存のデータをほぼ包含したことから，補正項
には気液粘性比 μG/μL が適していると考えられる．Bharathan らによるデータは
±0.05 より若干出ているが本研究でのデータと勾配が異なり，双方の整合性を
































 8% Methanol [5] 
 15% Methanol [5] 
 28% Methanol [5] 























 Bharathan et al. [8]
 LSTF, 1MPa [9]
 LSTF, 3MPa [9]







図 4.16 (b)から，1，3，7 MPa での ROSA-IV/LSTF データ[9]は相関式(4.6)より
μG/μLの影響が大きい．つまり，相関式と ROSA-IV/LSTF データ[9]を一致させる
ためには，JG*1/2と JL*1/2に対する補正項 μG/μLの指数の絶対値（0.07 と 0.1）を大
きくする必要がある．しかしながら，指数の絶対値を大きくすると本実験および
Zapke and Kröger [5]のデータとの相違が大きくなる． 
図 4.16 (a)を分析すると，水を除くとメタノールの濃度が大きくなるほど，つ
まり表面張力 σ が小さくなるほど JL*1/2(μG/μL)0.1 がわずかに小さくなっている．
一方，図 4.15 および表 4.2 より，σ が最少である蒸気の JL*1/2(μG/μL)0.1 は中間値
になっている．σ が 2 番目に小さい 60%グリセリン水溶液が，高 JG* 1 / 2 
(μG/μL)-0.07 において JL*1/2(μG/μL)0.1 が最大となっており，σ が最大である水の
JL*1/2(μG/μL)0.1が最少となっている．これらのことから，図 4.15 においては，σ に










(1) 鉛直管の直径 D = 14，20，27 mm での飽和蒸気・飽和水系実験より，空
気・水系実験と同様に，D の及ぼす影響は Wallis パラメータ JL*1/2，JL*1/2
で整理できることを確認した． 
(2) 本実験での液相粘性 μL = 2.83×10-4 ~ 8.95×10-3 Pa･s の範囲では，μLが小さ
くなるほど落下水の体積流束 JL*が増加した．流体物性値の影響を表わす
補正項に液相粘性と表面張力を含む Ohnesorge 数を用いると，CCFL 相









(4) 気液粘性比 μG/μLを補正項に用い，JG*1/2(μG/μL)-0.07を JL*1/2(μG /μL)0.1の 3 次
関数で表す CCFL 相関式を導出した．JL*1/2 = 0 での JG*1/2(μG/μL)-0.07 の値
を示す定数は C = (1.04±0.05)となり，不確かさ±0.05 は 1，3，7 MPa で
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CCFL 相関式とその不確かさを導出した．本章では，逆 U 字管内に流入する蒸
気と凝縮水により生じる気液対向流を対象に CCFL 実験を行い，第 4 章で導出
した CCFL 相関式の凝縮系への適用性を確認する．また，第 2 章および第 4 章
の鉛直管における実験データ，ROSA-IV/LSTF データ[1]，本章の凝縮実験デー




SG 伝熱管を模擬した逆 U 字管内に流入する蒸気と凝縮水により生じる気液
対向流を対象に実験を行った．CCFL 特性を評価するうえで，CCFL の発生位置
が重要であることから，逆 U 字管内の流動状態を調べる必要があるが，ステン





逆 U 字管を用いた実験装置の概略を図 5.1 に示す．実験装置は気液供給シス
テム，下部タンク，流入ダクト，逆 U 字管，ドレンタンクおよび冷却タンクで
構成され，いずれもステンレス製とした．蒸気はボイラ (Miura, ME-20) で発生
させ，レギュレータ (TLV, S-COS-16) および流量計 (Nippon Flowcell, JBH-2-FD) 
を通って下部タンクの側面から供給される．下部タンクに供給した蒸気はプレ
ナムを模擬した流入ダクトを通過した後，逆 U 字管に流入し，管内で凝縮する．
流入した蒸気と凝縮水は逆 U 字管上昇流側 (蒸気流入側) の管内で気液対向流
を形成する．逆 U 字管から落下した凝縮水は下部タンク内に蓄水し，排出ライ
ンからドレンタンクに排出される． 






図 5.1 実験装置全体図 
 
 
逆 U 字管の概略を図 5.2 に示す．逆 U 字管は，直管と 45°エルボおよび 90°
エルボで構成した．逆 U 字管内径は実機（内径 19.6 mm）とほぼ同じ 18.4 mm，
外径は 21.7 mm，直管部長さは 1000 mm，上流側と下流側の鉛直管部の間隔は






図 5.2 逆 U 字管概略図 
 
 
図 5.3 (a) に逆 U 字管実験における管内差圧 ΔP (= P1 – P2) の測定位置を示
す．逆 U 字管頂点の側面および下部タンク側面にφ= 0.5 mm の穴を設け，その
穴に差圧計 (Valydine Engineering, DP45) を取り付けて管内差圧 ΔP を測定した．
サンプリング数は 60,000 点，サンプリング周期は 1 ms もしくは 10 ms とした．
差圧計の測定誤差はフルスケール (8 kPa) の± 0.5 %以内である． 
実機 SG の 2 次側を模擬した冷却タンクには上方から水を供給し，冷却タンク
内に設置した逆 U 字管を冷却する．冷却タンク内の水は撹拌棒により撹拌し，
冷却水温 TC を一定に保った．冷却水温は図 5.3 (b)に示す 8 ヶ所（T1 ~ T8）に熱
電対（CHINO, 1SCHS-02T）を設置して測定した．使用した熱電対の測定誤差は
± 1.0 oC 以内である．測定位置は逆 U 字管の中心平面から 20 mm，逆 U 字管下
端から高さ 50, 450, 850 および 1050 mm とした．サンプリング周期は 1 s とし，


















した流量計で測定した．その不確かさは± 2.5 %である．実験条件を表 5.1 に示
す．逆 U 字管実験では CCFL 特性に及ぼす冷却水温 TC（サブクール度 ΔT）の影
響を調べるため，TCを 40 ~ 85 oC の範囲で変化させた．また，管内圧力 P が CCFL
特性に及ぼす影響を調べるため，P を 0.10 ~ 0.14 MPa の範囲で変化させた． 
 
 
表 5.1 実験条件 
Material of U-tube P [MPa] TC [oC] ΔT [oC] 





それぞれの温度 TS [oC]，気相・液相密度 ρG [kg/m3]，ρL [kg/m3]，気相・液相粘性





表 5.2  流体物性値 
P [MPa] TS [oC] ρG [kg/m3] ρL [kg/m3] μG [Pa･s] μL [Pa･s] 
0.1 100 0.598 958 1.22×10-5 0.28×10-3 
0.12 105 0.707 955 1.25×10-5 0.27×10-3 













お，供給する気相流量と落下液量の関係 (CCFL特性) は式 (5.1) で表される





















逆 U 字管実験において TC = 80 oC の JG*1/2 = 0.639 の条件で生じた管内差圧の
時系列波形を図 5.4 (a) ，鉛直管における管内差圧を図 5.4 (b)に示す．管長が長
く，JG*1/2 が大きいため，逆 U 字管の差圧の値が鉛直管の差圧の値より大きくな
っているが，この条件では管内差圧はほとんど変動しておらず，鉛直管空気・水
実験における No-CCFL（CCFL は発生しない際）の差圧変動 (図 5.4 (b)参照) と
類似する．これらの関係から，逆 U 字管実験において上昇流側管内で CCFL は
発生していないと考えられる．なお，この条件では供給した蒸気のほぼ全量が凝
縮して下部タンクに落下することを確認している． 









(a) 逆 U 字管 (蒸気・水) 
 
(b) 鉛直管（空気・水系） 
図 5.4 No-CCFL における差圧 (P = 0.1 MPa) 
 
 
図 5.5 No-CCFL における流動パターン 
(JG*1/2 = 0, JL*1/2 = JLin*1/2 = 0.600, L = 500 mm, h = 0) 

































5.3.2 下端での CCFL（CCFL-L） 
逆 U 字管実験において蒸気流量が大きく，冷却水温が中間の条件で生じた管
内差圧の時系列波形の一例(P = 0.1 MPa, JG*1/2 = 0.705，TC = 60 oC)を図 5.6 (a) に
示す．このように蒸気流量が大きい条件では，差圧が 0 kPa 以上の範囲において
約 0.5 ~ 2.5 kPa の 2 kPa 程度の間で変動した．鉛直管空気・水実験において管下
端で CCFL (CCFL-L) が発生する際の差圧変動 (図 5.6 (b)参照) も差圧 0 kPa 以
上のある範囲を変動し，この差圧変動の特徴と類似する．以上より，逆 U 字管
実験において差圧が 0 kPa 以上の範囲において 2 kPa 程度で変動する場合，流動
様式は CCFL-L と判断した． 
鉛直管の CCFL-L における流動状態を図 5.7 に示す．まず，管内を流下する水
が管下端で落下を制限され，液溜まりが生じる (t = 0.60 ~ 0.70 s)．それにより管
内差圧が増加し，液溜まりが管内を上昇するととも管内差圧は増加する (t = 0.70 
~ 0.80 s)．液溜まりは管内を上昇するのに伴い小さくなり，管内差圧は減少し始
める (t = 0.80 ~ 0.90 s)．その後，液溜まりが管上部に達すると管内差圧が減少す
る (t = 1.10 s)．そして，再び液溜まりが生じ，管内差圧が増加し始める (t = 1.10 










(a) 逆 U 字管 (蒸気・水) 
 
(b) 鉛直管 (空気・水) 
図 5.6 CCFL-L における差圧 (P = 0.1 MPa) 
 
 
図 5.7 CCFL-L における流動パターン 
(JG*1/2 = 0.706, JL*1/2 = 0.039, L = 500 mm, h = 100 mm) 

































5.3.3 上端と下端で交互に発生する CCFL（CCFL-T） 
逆 U 字管実験において蒸気流量が大きく，冷却水温 TC が低い条件で生じた
管内差圧の時系列波形の一例(P = 0.1 MPa，JG*1/2 = 0.706，TC = 50 oC)を図 5.8 (a) 
に示す．差圧変動には t = 100 ~ 220 s および 485 ~ 530 s に生じる Pattern (A)と，
t = 0 ~ 100s，220 ~ 485 s および 530 ~ 600 s に生じる Patten (B) の 2 種類の波形
が交互に現れた． 
Pattern (A) の差圧波形の時間軸（160 ~ 210 s）を拡大したものを図 5.8 (b) に
示す．Pattern (A) の差圧は 0 kPa 以上の範囲において 2 kPa 程度の間（約 1 ~ 3 
kPa）で変動しており，上述した CCFL-L が発生する際の差圧変動 (図 5.6 (a)参
照) と類似している．このことから，Pattern (A) の差圧変動が生じる際には，逆
U 字管内では CCFL-L が生じていると考えられる．一方，Pattern (B) の差圧波
形の時間軸（295 ~ 305 s）を拡大したものを図 5.8 (c) に示す．図 5.8 (c) の差圧
変動は CCFL-L が生じる際の差圧変動（図 5.6 (a)参照）と比較して大きく，負
圧にまで達し，また周波数が小さい特徴がある．この特徴は，鉛直管空気・水実
験での CCFL-U（上端における CCFL）が発生する際の差圧変動 (図 5.8 (d)) の
特徴と類似している．以上より，逆 U 字管実験において 0 kPa 以上のある範囲
での差圧変動と負圧にまで達する大きな差圧変動が生じる場合の流動様式は，
CCFL-L とCCFL-U に対応する流動様式が交互に発生するCCFL-Tと判断した．
また，図 5.8 (c)と図 5.8 (d) の差圧変動の周波数はそれぞれ 2 ~ 3 Hz，0.7 Hz で
あり，それらには 3 ~ 4 倍程度の差がある．この相違は気相流量および下部タン
ク内気相体積に起因するものである．逆 U 字管実験での下部タンク内の気相体
積 VG [m3] に対する供給する気相体積流量 QG [m3/s] の比 QG /VG [s-1] は 6.0×10-
1 s-1 であり，鉛直管実験での QG / VG = 8.3×10-2 s-1 の約 7.2 倍であるため，逆 U
字管実験では下部タンク内の圧縮と膨張の周期が短くなり，差圧変動の周波数
が高くなったと考えられる． 
鉛直管の CCFL-T における流動状態を図 5.9 に示す．CCFL-L と CCFL-U が
時間的に交互に発生する流動が生じた．フランジより上側の領域 (z > 100 mm)
では管外壁が矩形ブロック状であるため，屈折による歪みが小さく，下側の管と
径が異なるように見えるが，同一径である．まず，管下端で落下を制限された水
が液溜まりを形成し (t = 0 s)，管内を上昇する気相によって下端から上方に運ば
れ，CCFL-L と同様の流動が発生する (t = 0.05 ~ 0.30 s)．そして，上部タンク内
の水が管内に流れ込み，スラグ流に類似した流れを形成し，上部タンクから流入
した水が管断面を徐々に満たし，閉塞させる (t = 0.35 s)．その水は管断面を閉塞
したまま上昇し，上部タンクへ戻され，その後再び上部タンクから水が流入し，
液塊は下部タンクへ落下する．鉛直管空気・水実験の CCFL-U と同様の流動が











流動様式は JG*1/2 ≧0.682，40 ≦ TC ≦ 50 oC，または 0.690 ≦ JG*1/2 ≦0.715，
TC = 55 oC の時に観察された． 
 
 
(a) 逆 U 字管 (蒸気・水系) 
 
(b) 図 5.8(a)の Pattern (A) 
 
(c) 図 5.8(a)の Pattern (B) 
図 5.8 CCFL-T における差圧 (P = 0.1 MPa) (1/2) 











Inverted U-tube, Steam-water,J G*
1/2 = 0.706,  T=50oC
t [s]
















Inverted U-tube, Steam-water,J G*
1/2 = 0.706,  T=50oC
t [s]
Pattern (A)











Inverted U-tube, Steam-water,J G*










(d) 鉛直管 (空気・水系) 




図 5.9 CCFL-T における流動パターン 
(JG*1/2 = 0.625, JL*1/2 = 0.169, L = 200 mm, h = 100 mm) 
 

















5.3.4 管内での CCFL（CCFL-P） 
蒸気流量が大きく，冷却水温も高い条件で生じた管内差圧の時系列波形の一
例(JG*1/2 > 0.707, TC = 80 oC，P = 0.1 MPa)を図 5.10 に示す．図 5.10 で管内差圧
は 0 kPa 以上の範囲で変動するが，図 5.6 (a) に示す CCFL-L の差圧変動と比較
すると変動幅が小さい．これは凝縮量およびそれに伴う管内の凝縮水が CCFL-L
より小さいためと考えられる．以上より，逆 U 字管実験において差圧が 0 kPa 以






図 5.10  CCFL-P における差圧 
（逆 U 字管，蒸気・水系, P = 0.1 MPa） 
 
 




部タンクへの落下水量の関係を Wallis パラメータ JG*1/2，JL*1/2 で整理したものを
図 5.11 に示す．また，流入蒸気がすべて凝縮して下部タンクに落下した時の
JL*1/2 と JG*1/2 の関係を表す次式も合わせて図示する． 
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図 5.11 に示すように，JG*1/2 > 0.682 の範囲では落下水の制限が発生していると




(a)  JG - JL 
 
 
(b)  Wallis パラメータ 























 ΔT[℃]    CCFL-P  CCFL-L  CCFL-T  no-CCFL  
Flow pattern



























圧力と冷却水温度が CCFL 特性に与える影響を調べるため，逆 U 字管を用い
て P = 0.1 ~ 0.14 MPa，TC = 55 ~ 80 oC での CCFL 特性を測定した．逆 U 字管にお
ける CCFL-L が発生した際の圧力と CCFL 特性の関係を図 5.12 に示す．  
 
 
(a)  JG - JL 
 
 
(b)  Wallis パラメータ 
図 5.12  CCFL 特性に及ぼす圧力とサブクール度の影響 
 









































図 5.12 に示されるように，管内系圧 P の上昇に伴い JL*がわずかに増加する傾
向がみられる．これは P の上昇に伴い液相の粘性係数 μL が減少し，壁面および
気液界面せん断応力が減少するため落下水の制限が緩和されたと考えられる．
また，CCFL 相関式に対するサブクール度の影響は小さいことがわかる．このよ




逆 U 字管と第 2 章および第 4 章の相変化のない鉛直管における CCFL-L が発
生した際の CCFL 特性の比較を図 5.13 に示す．図 5.13 に示すように，逆 U 字
管での凝縮実験の JL*1/2 は空気・水実験と飽和蒸気・水実験の間の値となってい
る．また，それらの CCFL 特性の傾向は一致している．しかしながら，逆 U 字
管での凝縮実験では JL*< JL,max*の制約があり，非凝縮実験より測定範囲が狭い．




図 5.13 CCFL 特性の比較 
(P = 0.1 MPa, AW: 空気・水系, SW: 蒸気・水系) 
 
 











 AW, vertical pipe (Chapter 2)







5.5 CCFL 相関式 
第 4 章では流体物性値が鉛直管下端での CCFL に及ぼす影響を評価するため
に，粘性の大きい 40%と 60%のグリセリン水溶液を用いた空気・グリセリン水
溶液系実験，および，大気圧での飽和蒸気・飽和水系実験を行った．その結果，
流体物性値の影響を表わす補正項に気液粘性比 μG/μL を用いて，JG*1/2 を JL*1/2 の
3 次関数とした CCFL 相関式を導出した． 
 





























































凝縮系実験データとの比較を図 5.14 に示す．図 5.14 に示されるように，凝縮





図 5.14  相関式(5.3)と凝縮系実験データとの比較 
  

























れるような Wallis 型 CCFL 相関式が用いられている． 
 
CmJJ LG =+
2/1*2/1*          (5.4) 
 
そのため，凝縮実験を含むこれまでの実験データから Wallis 型 CCFL 相関式お
よびその不確かさを導出した．Wallis 型 CCFL 相関式導出に用いたデータは，第
2 章の鉛直管での空気・水実験，第 4 章の飽和蒸気・水実験，逆 U 字管での凝縮
実験と 1，3 および 7 MPa における ROSA-IV/LSTF データとした．Wallis 型 CCFL




る．それゆえ，CCFL 相関式(5.3)から外挿された P = 1，3 および 7 MPa の CCFL
データも Wallis 型 CCFL 相関式の導出に用いた．表 5.3 に外挿予測に用いた気
液粘性比 μG/μLを示す． 
 
表 5.3  CCFL 相関式 (5.3)による外挿に用いられた粘性 
Pressure [MPa] μG [mPa･s] μL [mPa･s] μG/μL 
1 0.015 0.15 0.101 
3 0.017 0.11 0.148 
7 0.019 0.09 0.209 
 
 
 CCFL 相関式(5.3)から外挿された P = 1，3 および 7 MPa の CCFL 特性と ROSA-
IV/LSTF データ[1]の比較を図 5.15 に示す．CCFL 相関式(5.3)を導出したデータ
範囲は 0.05 ≤ JL*1/2 ≤ 0.3 であることから，外挿値もこの範囲とした．図 5.15 に
示されるように，圧力の増加に伴い，外挿された JG*1/2は増加し，ROSA-IV/LSTF
データの傾向と一致した．また，外挿値は ROSA-IV/LSTF データの中間値とな





図 5.15  CCFL 相関式 (5.3)により外挿された CCFL 特性 
 
 
相関式導出の手順は，①全測定値を Wallis パラメータで整理した（図 5.16 参
照）．② 測定値に対して最小二乗法により，式(5.4)の Wallis 相関式の傾き m お
よび JL*1/2 = 0 での JG*1/2 の値である定数 C を求めた．これにより，以下の CCFL
相関式を導出した． 
 
 ( ) 2/1*2/1* 88.005.076.0 LG JJ −±=             (5.5) 
 
 
傾き m は 0.88，定数 C は 0.76 ± 0.05 であった．高 JG*1/2 および低 JL*1/2 における
蒸気・水実験データを除き，CCFL 相関式 (5.5) の不確かさ±0.05（約 6.6%）に
これまでの実験データはほぼ包含されている． 
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 correlation (5.3), 3MPa
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図 5.16  CCFL 相関式 (5.5)と実験データとの比較 
(AW: 空気・水系, SW: 蒸気・水系) 
 
また，CCFL 相関式 (5.5)と Bharathan ら[2]および Zapke and Krӧger [3]と比較
し，図 5.17 に示す． 
 
 
図 5.17  CCFL 相関式 (5.5)と既存のデータとの比較 












 AW, vertical pipe (Chapter 2)
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高 JG*1/2において Bharathan らのデータが不確かさ±0.05 の上限を超えているが，
それ以外は CCFL 相関式 (5.5) の不確かさ±0.05（約 6.6%）に既存のデータは





CCFL 相関式(5.5)と既存の研究で用いられた CCFL 相関式との比較を図 5.18 
に示す．既存の研究では，傾き m を評価するための十分なデータがなかったこ
とから，傾き m は 1 を前提とされていた．Kukita ら[4]によって提案された相関
式は，C = 0.88 であり，7 MPa での ROSA-IV/LSTF データより大きく，不確かさ
±0.05 の上限を超えている．一方，Sloan and Hassan [5]が用いている相関式 (C = 
0.725)は，JL*1/2 > 約 0.15 でわずかに不確かさ±0.05 の下限を超えている．Asaka
ら[6]によって用いられている相関式 (C = 0.75)は図 5.18 に示されるように，




図 5.18  CCFL 相関式(5.5) と既存の相関式との比較 
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 SG 伝熱管を模擬した逆 U 字管実験では，逆 U 字管に流入する蒸気と蒸気の
凝縮により発生した水による気液対向流実験を行い，圧力および冷却水温度の
CCFL 特性への影響を評価した．また，第 4 章で導出した CCFL 相関式の凝縮系
への適用性を確認した．さらに，Wallis 型の CCFL 相関式(JG*1/2 + mJL*1/2 = C) と
その不確かさを導出した．その結果，以下の結論が得られた． 
 
(1) 逆 U 字管内で生じる対向流制限状態は CCFL-P（管内での CCFL），
CCFL-L（下端での CCFL）および CCFL-T（上端と下端で交互に発生す
る CCFL）の 3 種類に分類できる． 
(2) 凝縮を伴う逆 U 字管において CCFL-L が発生する際の CCFL 特性は，
管内圧力およびサブクール度の増加に伴い JL*が増加する傾向がみられ
る． 
(3) 逆 U 字管の凝縮実験において CCFL-L が発生する際の CCFL 特性は，
非凝縮系の空気・水および飽和蒸気・水実験から導出された CCFL 相関
式の不確かさの範囲内になった． 
(4) 0.1 ~ 7 MPa まで適用できる Wallis 型 CCFL 相関式を導出した．傾き m 
= 0.88，C = 0.76±0.05 であった．  
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液対向流制限(CCFL : Counter-Current Flow Limitation) が生じる可能性がある．こ
れまで鉛直管の CCFL 特性に関して，多くの実験が行われており，Wallis パラメ
ータを用いた実験相関式が提案されている．ただし，既存の研究では，気液対向
流挙動に対する鉛直管の形状や流体物性値の影響に関して十分な検討は行われ
ておらず，既存の CCFL 相関式の実機逆 U 字管条件への適用性は明確でない． 
そこで本論文では，PWR プラントの SG 内の逆 U 字管上昇側の下端に対する
CCFL 相関式の信頼性を向上させ，その不確かさを小さくするため，0.1 ~ 7 MPa
の範囲に適用できる逆 U 字管下端における CCFL 相関式とその不確かさを導出
することを目的とした． 
 




での CCFL 実験を行った．取得した実験データと既存のデータ（異なる管径 D）
を用いて鉛直管下端に対する CCFL 相関式を導出した．その結果，以下の結論
を得た． 
(1) L/D = 5，h/D = 5 では上端で CCFL が発生し，L/D ≧ 15 では上部タンク
の水頭によらず下端で CCFL が発生した．L/D = 7.5, 10 の場合には，h/D 
= 5 ~ 15 では上端と下端で CCFL が交互に発生したが，h/D ≧ 22.5 では
下端で CCFL が発生した． 
(2) 既存のデータを含む管径が 20 ~ 51 mm の範囲では，下端における CCFL
は Wallis パラメータを用いて整理できることを明らかにした． 
(3) 下端における CCFL では，管長および上部タンクの水頭は CCFL 特性に
有意な影響を及ぼさないことを明らかにした． 
(4) 下端における面取り長さ(0.2 mm および 0.5 mm)は CCFL 特性に有意な
影響を及ぼさなかった． 
(5) 下端における CCFL に対して，JG*1/2 を JL*1/2 の 2 次関数で表わす相関式
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を導出した．JL*1/2 = 0 での JG*1/2の値を示す CCFL 定数は C = 0.73±0.02
となった． 
 
以上，導出した CCFL 相関式は，実機逆 U 字管長さ約 10 m (L/D ≒ 500)に適用
できると考えられる． 
 
第 3 章では，FLUENT6.3.26 の VOF 法を用いて，流体物性値が鉛直管下端で





(1) CCFL の定量的評価に VOF 法を使用できることを確認した． 
(2) 密度 ρ を含む Wallis パラメータで整理した CCFL 計算結果は気相密度
に依存しなかった． 
(3) Wallis パラメータで整理すると，液相密度および表面張力が異なっても，
液相粘性が同じであれば CCFL 計算結果は依存しなかった． 
 
以上，密度を含む Wallis パラメータのみでは，流体物性値の影響を適切に表す
ことができず，液相粘性が CCFL 特性に対して影響を及ぼすことを確認できた． 
 
第 4 章では，流体物性値の影響を表わす補正項を明らかにするとともに，逆 U
字管下端部における CCFL 相関式とその不確かさを導出することを目的とした．
そのために，気相に空気，液相に粘性の高い 40%と 60%のグリセリン水溶液を
用いて，鉛直管で CCFL 実験を行い，流体物性値が CCFL 特性に及ぼす影響を
調べた．合わせて，大気圧で気相に飽和蒸気，液相に飽和水を用いて鉛直管で
CCFL 実験を行った．その結果，以下の結論を得た． 
(1) 鉛直管の直径が 14，20，27 mm での飽和蒸気・飽和水系実験より，空
気・水系実験と同様に，直径の及ぼす影響は Wallis パラメータで整理で
きることを確認した． 
(2) 本実験での液相粘性が 2.83×10-4 ~ 8.95×10-3 Pa･s の範囲では，液相粘性が
小さくなるほど落下水体積流束が増加した．流体物性値の影響を表わす
補正項に液相粘性と表面張力を含む Ohnesorge 数を用いると，CCFL 相






いた CCFL 相関式を比較すると， CCFL 相関式と管径の異なる Bharathan
らによるデータを含む既存のデータをほぼ包含したことから，補正項に
は気液粘性比 μG/μLが適していることを明らかにした． 
(4) 気液粘性比を補正項に用い，JG*1/2(μG/μL)-0.07 を JL*1/2(μG /μL)0.1 の 3 次関数
で表す CCFL 相関式を導出した．JL*1/2 = 0 での JG*1/2(μG/μL)-0.07 の値を示
す定数は C = (1.04±0.05)となり，不確かさ±0.05 (±4.8%)は 1，3，7 MPa
での ROSA-IV/LSTF データを含む既存のデータをほぼ包含した． 
 
第 5 章では，第 4 章で導出した CCFL 相関式の凝縮系への適用性を確認する
こと，さらに，統計解析に用いる過渡・事故解析コードでは Wallis 型の CCFL 相




(1) 逆 U 字管内で生じる対向流制限状態は CCFL-P（管内での CCFL），
CCFL-L（下端での CCFL）および CCFL-T（遷移状態での CCFL）の 3 種
類に分類できる． 
(2) 凝縮を伴う逆 U 字管において下端での CCFL-L が発生する際の CCFL 
特性は，管内圧力およびサブクール度の増加に伴い JL*が増加する傾向
がみられた． 




(4) 0.1 ~ 7 MPa まで適用できる Wallis 型 CCFL 相関式(JG*1/2 + mJL*1/2 = C )を
導出した．傾き m = 0.88，定数 C = 0.76±0.05 (±6.6%)であった． 
 
 
以上，蒸気発生器逆 U 字管下端での気液対向流制限について，CCFL 実験お
よび数値計算により CCFL 特性を調べ，0.1 ~ 7 MPa の範囲に適用できる逆 U 字
管下端における CCFL 相関式とその不確かさを導出した．導出した CCFL 相関
式を用いて実機条件における CCFL 特性をより精度よく予測できた．さらに，
導出した Wallis 型 CCFL 相関式を例えば過渡・事故解析コード RELAP5/MOD3
に組み込むことにより，プラントの事故解析の信頼性およびその精度を向上さ
せることができる． 
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